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    Niederzone Toleranzwert 
     

  
Chlorid Cl   mg/l  12   
Sulfat SO4  mg/l  17   
Nitrat NO3  mg/l  17 40 
Nitrit NO2  mg/l  nb 0.10 
Ortho-Phosphat  mg/l  nb  
Calcium Ca  mg/l  95.5  
Magnesium Mg  mg/l  15.1  
 
Gesamthärte  ° fH  30.04  
Karbonathärte ° fH  32.7  
 
Leitfähigkeit  uS/cm  659.6  
pH-Wert    8  
DOC  mg C/l  1.4  
Oxidierbarkeit (KMnO4) mgKMnO4/l 2.9 
Kalium  mg/l  2.1 
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